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Eksempel på kopling
av  med
NO kontakt.
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NC kontakt
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OS-300

JP1 - etter ønske
JP2 - lukket
JP3 - åpen 

HS-601
Varmedetektor

Ved bruk av OS-300 
må adresse 22 i 
Orbit 6 programmet 
settes til 03.

NO kontakt

(Husk! Én EOL per sløyfe)


